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ANEXO N° 1

“ADQUISICION DE ARRANCADOR DE
ESTADO SOLIDO PARA MOTOR TRIFASICO
DE 60 HP Y 380 VOLTIOS PARA TABLERO DE
ARRANQUE DE LA CAMARA GARGANTO DE
LA EPS. EMAPICA S.A.”
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ADQUISICION DE ARRANCADOR DE ESTADO SOLIDO PARA
MOTOR TRIFASICO DE 60 HP Y 380 VOLTIOS PARA TABLERO
DE ARRANQUE DE LA CAMARA GARGANTO DE LA EPS.
EMAPICA S.A

. Area Solicitante : Area de Mantenimiento y Emergencias.

. Objeto : La Camara Garganto rebombea las aguas servidas del distrito de Los
Aquijes. Actualmente esta Camara presenta problemas operativos en el
arrancador de la electrobomba de 60 HP, lo cual esta originando un alto riesgo
para posibles eventos de reboses de aguas servidas.

Por ello se requiere con suma urgencia la adquisicion de un arrancador de estado
solido para poder reemplazar el actual equipo que esta presentando fallas en su
funcionamiento.

. Especificaciones Técnicas:
Caracteristicas Minimas del Bien Requerido

» Cantidad: 01 Equipo.
» Caracteristicas técnicas del bien:

Arrancador de Estado Sélido para motor de 60 HP, 380 Voltios:

v Tension: 208 a 600 VAC (Trifasico)

v" Frecuencia: 60 Hz.

v Proteccion: IP20 o superior.

v" Fuente Interna Disponible: 24 V aislada y protegida.

v Proteccion térmica: Integrada, arrancador, motor.

v Proteccion de red: Ausencia de fases, sefalizacion por reles de
salida.

v' Control de par exclusivo.

v" Sobrecarga: De 0.8 a 1.2 de la corriente nominal.

aceleracién y desaceleracion.

4 v Facilidad de ajuste de la rampa y del par de arranque.

' Parada controlada.

v' Posibilidad de by-pass del arrancador con un contactor al final del
arranque con mantenimiento de las protecciones electrénicas.
(funcién by-pass).

v" Integracion de una proteccion térmica del motor.

v' Supervision del tiempo de arranque.

v Proteccion contra las subcargas y las sobreintensidades en
régimen permanente.

v Entradas légicas: 4.

/ %\ v Control del par suministrado al motor durante todo el periodo de
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Salidas logicas: 2.

Salidas de Relé: 3.

Salida analégica: 4-20 mA

Visualizacion de las magnitudes eléctricas del estado de carga y
del tiempo de funcionamiento.

v" Enlace serie RS-485 para la conexion al bus Modbus RTU (2 hilos).
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» Servicios Conexos (opcional)
» Otros:
» Responsable de las Coordinaciones: Oficina de Logistica.

4. Obligaciones del Contratista: El Contratista es el Unico responsable de cumplir
con la contratacion, no pudiendo transferir esa responsabilidad a terceros.

5. Lugar de Entrega — Recepcion.
» Almaceén Central, ubicado en la Calle Castrovirreyna N° 487 — Ica.
» Una sola entrega.

6. Plazo de entrega no mayor a treinta (30 ) dias calendarios, a partir del dia
siguiente de recepcion de la orden de compra.

7. Garantia. 12 meses.
8. Servicio Post venta. No aplicable.

9. Reposicién del Bien defectuoso: EI cambio del bien por defectos de fabrica,
debe ser un plazo de entrega no mayor al ofrecido.

10. Conformidad de la prestacién: Sera otorgada por el Area de mantenimiento.
Forma de Pago: El pago se realizara en moneda nacional, una vez culminada
la prestacién unica, previa conformidad emitida por el Area de Mantenimiento y
a la presentacion del comprobante de pago.
Se realizara mediante abono en cuenta bancaria individual (CCl), comunicada
por el proveedor, en un plazo de maximo de diez (10) dias calendarios.

11. Férmulas de Reajuste: No corresponde.

' 12. Responsabilidad del Contratista: E| Contratista es responsable por la calidad
ofertada, por un plazo de (segun lo indicado en su cotizacion) contado a partir
/ de la conformidad otorgada.

13. Penalidades: Se aplicaran las penalidades siguientes:
En caso de atraso injustificado del Contratista en la ejecucion de las
prestaciones, objeto de la contratacion, se aplica automaticamente una
penalidad por mora por cada dia de atraso, de acuerdo a la siguiente formula:

Penalidad diaria = 0.10 x monto
F x Plazo en dias.

Donde F tiene los siguientes valores:
a. Para plazos menores o iguales a 60 dias, para bienes y servicios: F = 0.40
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b. Para plazos mayores a 60 dias, para bienes y servicios: F = 0.25

La penalidad por mora puede alcanzar un monto maximo equivalente al diez
por ciento (10 %) del monto de la contratacién vigente.

Ica, 30 de Octubre de 2020.
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Ing. Carlos Humberto Reyes Roque.
- _Jefe-del Area de Mantenimiento y Emergencias
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