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ALCANTARILLADO ICA

ANEXO N° 2

“SERVICIO DE INSTALACION DE
ALUMBRADO EXTERIOR EN EL
ESTACIONAMIENTO VEHICULAR DE LA EPS.
EMAPICA S.A.”
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SERVICIO DE INSTALACION DE ALUMBRADO EXTERIOR EN EL
ESTACIONAMIENTO VEHICULAR Y LINEA DE ALIMENTACION
ELECTRICA A LAS OFICINAS DE CATASTRO TECNICO Y
COMERCIAL DE LA EPS. EMAPICA S.A

. Area Solicitante: Coordinador de Mantenimiento Electromecanicoy EP.

. Objeto: La EPS EMAPICA S.A. cuenta con un parque automotor de camionetas,

camiones y maquinaria pesada a los cuales se les estda acondicionando el
ambiente para su estacionamiento deniro de la sede administrativa ubicada en
el local de la Calle Castrovirreyna N° 487.
Asimismo, las oficinas de Catastro Técnico y Comercial seran reubicadas a un
nuevo ambiente. Por ello se plantea la instalacion de la alimentacion eléctrica a
estas nuevas oficinas y paralelamente dotar de alumbrado exterior al
estacionamiento del parque automotor y maquinaria pesada.

. Especificaciones Técnicas:
Descripcion del servicio; Servicio de instalacion de linea de alimentacion eléctrica
a las oficinas de Catastro Técnico y Comercial e instalacion alumbrado exterior
al estacionamiento del parque automotor y maquinaria pesada, que comprende
lo siguiente:

v Presentacion de la propuesta técnica de instalacion de alimentacion
eléctrica a las oficinas de Catastro Técnico y Comercial y alumbrado
exterior del estacionamiento del parque automotor y maqguinaria pesada.

v Instalacién de linea de alimentacion eléctrica a las oficinas de Catastro
Técnico y Comercial y alumbrado exterior del estacionamiento del parque
automotor y maquinaria pesada (A partir de la Subestacion aérea biposte
ubicada en el interior de la sede administrativa Calle Castrovirreyna N°
487 hasta el punto de entrega en las nuevas oficina de Catastro Técnico
y Comercial) que incluye materiales a todo costo (Tablero de distribucién,
cable eléctrico, postes, luminarias, accesorios, etc.).

> Responsable de las Coordinaciones: Coordinador de Mantenimiento
EMYEP.

. Obligaciones del Contratista: El Contratista es el (nico responsable de cumplir
con el servicio, no pudiendo transferir esa responsabilidad a terceros.

. Perfil
El Contratista debera contar con experiencia en servicios eléctricos lo cual se
acreditara con la presentacion de comprobantes de pago que sumados tengan
un monto mayor a dos veces el monto de la propuesta econdémica del servicio
ejecutar durante los dos Ultimos afios.

. Lugar de Entrega o ejecucion del servicio.
» Calle Castrovirreyna N° 487 — lca - lca.

. Plazo de ejecucion
07 dias habiles a partir del dia siguiente de recepcion de ia orden de servicio.
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8. Garantia. 01 afio.

9. Conformidad de la prestacién: Serd otorgada por el Coordinador de
Mantenimiento Electromecanico y EP.

10. Forma de Pago:
El pago se realizara en moneda nacional, una vez culminada la prestacion
Gnica, previa conformidad emitida por el Coordinador de Mantenimiento
Electromecanico y EP a la presentacion del comprobante de pago.

Se realizara mediante abono en cuenta bancaria individual (CCI), comunicada
por el proveedor, en un plazo de maximo de diez (10) dias calendarios.

11. Férmula de Reajuste: No corresponde.

12. Responsabilidad del Contratista: El Contratista es responsable por la calidad
ofertada, por un plazo de (segun lo indicado en su cotizacion) contado a partir
de la conformidad otorgada.

13. Penalidades: Se aplicaran las penalidades siguientes:
En caso de atraso injustificado del Contratista en la ejecuciéon de las
prestaciones, objeto de la contratacion, se aplica automaticamente una
penalidad por mora por cada dia de atraso, de acuerdo a la siguiente férmula:

Penalidad diaria = 0.10 x monio
F x Plazo en dias.

Donde F tiene los siguientes valores:
a. Para plazos menores o iguales a 60 dias, para bienes y servicios: F = 0.40
b. Para plazos mayores a 60 dias, para bienes y servicios: F = 0.25

La penalidad por mora puede alcanzar un monto maximo equivalente al diez
por ciento (10 %) dei monto de [a contratacion vigente.

Ica, 19 de Julio de 2021.

Ing. CAarIos"Humbert(\) Reyes Roque.
Coordinador de Mantenimiento Electromecanico
y Equipo de Planta.
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