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“SERVICIO DE DIAGNOSTICO Y EVALUACION PARA PROPUESTA DE
MANTENIMIENTO PREVENTIVO_Y CORRECTIVO DE EQUIPOS DE AGUA
POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA EPS EMAPICA S.A.”

1.0 AREA SOLICITANTE
Gerencia de Operaciones

2.0 OBJETO

Contratar los Servicios de un profesional especialista, para ejecutar el Servicio de
Diagnostico y Evaluacion para propuesta de Mantenimiento Preventivo y
Correctivo de equipos de agua potable y alcantarillado pertenecientes a la EPS
EMAPICA S.A., garantizando el correcto funcionamiento de los sistemas de agua
potable y alcantarillado.

3.0 ANTECEDENTES

La Entidad Prestadora de Servicios de Saneamiento EPS EMAPICA S.A. es una
Empresa Publica de derecho privado y tiene por objeto realizar las actividades
propias a la Prestacion de los Servicios Pablicos de Agua Potable y Redes de
Alcantarillado, en las Provincias de Ica y Palpa, asi como en los distritos de
Parcona y Los Aquijes. Creada el 24 de Julio de 1989.

Se sujeta a lo dispuesto en la Ley General de Servicios y su Reglamento, a la
Normatividad emitida por la Superintendencia Nacional de Servicios de
Saneamiento, a las normas relativas de Calidad del Agua emitidas por el Ministerio
de Salud o por otras entidades Sectoriales, asi como por el Reglamento de
Prestacién de Servicios de la empresa aprobado por la SUNASS.

4.0 ALCANCES Y DESCRIPCION DEL SERVICIO

El servicio a contratar es a todo costo; es decir, EL CONTRATISTA tiene bajo su
cargo la responsabilidad econémica, tributaria, administrativa, legal y laboral, el
aporte de mano de obra, materiales e insumos, equipos, maquinarias,
herramientas, transporte de personal y materiales, locales, equipos de
comunicacion, equipo informatico, vehiculos, lubricantes, combustibie, peajes y
cualquier ofro material, insumo o servicio que se requiera para el cumplimiento
del contrato.

AREA DE INTERVENCION DEL SERVICIO

El servicio se desarrollara en las distintas administraciones de la EPS EMAPICA S.A,
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ACTIVIDADES REQUERIDAS
Recopilacién de Informacion

» Alinicio del servicio, el Contratista debera de realizar una visita técnica en
los distintos puntos de trabajo a fin de tomar en campo la informacién que

requiera para elaborar su trabajo. Estas visitas deberan acreditarse con una
constancia de visita técnica firmada por un Representante de EMAPICA y
reporte fotografico de la visita.

La EPS EMAPICA S.A. proporcionara al Contratista la informacién técnica

disponible.

Es responsabilidad del Contratista verificar la validez y vigencia de la
informacidn técnica proporcionada

Coordinacion con areas de EMAPICA

Para el desarrollo del servicio sera4 necesario que el Contratista efectue las
coordinaciones necesarias con las siguientes areas de EMAPICA

Gerencia de Operaciones
Coordinador de Mantenimiento Electromecanico y Equipo de Planta

El Servicio comprende las siquientes actividades:

1. Diagnéstico del Sistema, que comprende las siguientes actividades:

Diagnostico del sistema de bombeo de aguas residuales de la localidad de
Ica, Parcona, Aquijes y Palpa, debiendo verificar el numero de los equipos
de bombeo con sus respectivas caracteristicas, potencia y caudal de
bombeo, caracteristicas de los tableros eléctricos indicando &} voltaje en
que trabaja, caracteristicas fisicas de la camara: indicando si cuenta con
camaras de rejas, sistema de control de olores, equipos de la antigiedad
Diagnostico de los pozos de Abastecimiento de agua potable de las
localidades de la localidad de Ica, Parcona, Aquijes y Palpa, debiendo
verificar las caracteristicas de los equipos, tableros eléctricos, situacion de
los componentes del arbol de descarga, del sistema electromecanico,
sistema de alimentacion eléctrica, etc.

Diagnostico del sistema de almacenamiento de reservorios (parte
mecanica y sensores) de las localidadas de [ca, Parcona, Aquijes y Palpa.
Evaluacién del sistema de pozos a tierra

Evaluacion del sistema de alimentacién eléctrica a Pozos, Camaras,
incluye transformadores eléctricos.

2. Plan para mantenimiento preventivo y correctivo de los sistemas de
agua potable y recoleccion de aguas residuales, que comprende las
siguientes actividades

De acuerdo al diagnéstico realizado, debera plantear el mantenimiento
correctivo en orden de prioridad, en Excel o en diagrama de Gantt.
De acuerdo al diagnéstico realizado, debera plantear el mantenimiento
preventivo en orden de prioridad, en Excel o en diagrama de Gantt.
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3. Elaboracion de los términos de referencia para la ejecucion del
mantenimiento correctivo y/o preventivo, de cada uno de los equipos de
agua potable y alcantarillado evaluados.

4. Presentacion de plan de trabajo, a los cinco dias después del inicio del
servicio debera de presentar el plan de trabajo.

5.0 REQUISITOS PARA EL POSTOR

Ingeniero Mecanico Electricista titulado y colegiado.

Experiencia minima de un (01) afio en el sector publico y privado.
Contar con RUC vigente.

Contar con Registro Nacional de Proveedores vigente.

Contar con EPP's y SCTR, los cuales son de presentacion
obligatoria mensualmente.

e Contar con movilidad propia para su desplazamiento a los
distintos puntos de trabajo, y otras herramientas que requiera
para la ejecucion del servicio.

6.0 TIEMPO DE PRESTACION DE SERVICIO

E| Tiempo de Prestacion de Servicios es de 120 dias calendarios, contabilizados a

partir de [a firma del Acta de Inicio del Servicio para la prestacion principal.
7.0 ENTREGABLES
7.1. FORMA Y LUGAR DE PRESENTACION DE LOS ENTREGABLES
FORM

El Contratista debera mantener permanentemenie informado a la
Gerencia de Operaciones de La Entidad, sobre el desarrollo de las
actividades, para lo cual debera presentar:

« Alos 05 dias de iniciado el servicio debe presentar el Plan de Trabajo

« Al Primer Mes
Presentar el Diagnostico de los equipos de agua potable y
alcantarillado, y la entrega de un cronograma de intervencion.

+ Al Segundo Mes
Presentar los Téminos de Referencia para la ejecucion del
mantenimiento preventivo yfo correctivo de los equipos de agua
potable: Pozos, reservorios, tableros eléctricos de cada pozo y
reservorios.

¢ Al Tercer Mes
Presentar los Téminos de Referencia para la ejecucion del
mantenimiento preventivo y/o correctivo de todo el sistema de agua
potable: Pozos a tierra, linea de alimentacidon electrica, entro otros.
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potable: Pozos a tierra, linea de alimentacion eléctrica, entro otros.

+ Al Cuarto Mes
Presentar los Términos de Referencia para la ejecucién del
mantenimiento preventivo y/o correctivo de los equipos del sistema
de aguas residuales.

LUGAR

Presentara los Documentos en el local central de la EPS EMAPICA S A,
ubicado en la Calle Castrovirreyna N° 487, con atencién a la Gerencia
de Operaciones

8.0 CONFORMIDAD

La conformidad de Servicios se dard con aprobacion de la Gerencia de
Operaciones, previa presentacion de los entregables por parte del contratista.

9.0FORMA DE PAGO

El pago se realizard en moneda nacional, en cuatro (04) armadas, previa
conformidad mensual emitida por la Gerencia de Operaciones y a la presentacion
del comprobante de pago.

Se realizara mediante en abono en cuenta bancaria individual (CCI), comunicada
por el proveedor, en un plazo maximo de diez (10) dias calendarios.

10.0 SEGURIDAD

El contratista que obtenga la buena Pro, debera de entregar al supervisor del
Servicio antes de iniciar las actividades, los SCTR de todo el personal asignado
al servicio, y de dotarles de los implementos de seguridad a fin de evitar

cualquier accidente.
11.0. PENALIDADES

En caso de atraso injustificado del contratista en la ejecucion de las prestaciones,
objeto de la contratacion, se aplica automaticamente una penalidad por mora por
cada dia de refraso, de acuerdo a la siguiente férmula.

0.10 x manto

Penalidad Diaria = F x plazo en dias

Donde F tiene los siguientes valores:

a. Para los plazos menores o iguales a 60 dias, para bienes y servicios: F =
0.40

b. Para plazos mayores a 60 dias, para bienes y servicios: F = 0.25
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ANEXO N° 1: RELACION DE POZOS DE LA EPS EMAPICA S.A.
N° ESTACIONES DE BOMBEQO
1| RC-B1
2|RC-A3
3| Socorro Nuevo

Jose de la Torre Ugarte U N° 1 -
Reemplazo

Jose de la Torre Ugarte U N° 2 - Nuevo

Picasso Peratta - Reemplazo

Santa Maria

Divino Maestro

O |~N|o ||

San Isidro (Fuera de servicio)

10

Cachiche

11

Haucachina Nuevo

12

Parque Industrial

13

Angosutra Limon 02

14

Arenales

15

ADICSA - Sr. de Luren

16

San Joaguin N° 01

17

San Joaquin 02-Jose M. Eguren

18

Margen Izquiera 01 - Vista Alegre

19

San Carlos (Fuera de servicio)

20

Las Casuarinas

21

Margen |zquierda 02 - San Jorge

22

Sol de Ica - Los Portales 01

23

Sol de Ica - Los Portales 02

24

Keiko Sofia

25

Derrama Magisterial

26

Virgen de Chapi

27

L as Palmeras

28

Villa Club

29

21 de noviembre

30

Los Huarangos

31

El oasis

5
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ANEXO N° 2: RELACION DE CAMARAS DE LA EPS EMAPICA S.A.

CAMARA
Carmnara San Joaquin
Camara Nueva Esperanza
Cémara Nueva Esperanza Nuevo
Céamara Huacachina
Camara Sol de Huacachina
Camara Los Juarez
Camara Hilda Salas
Camara Camino San Juan
Camara Cerro Partido
Camara Angostura Limon
Camara San Carlos
Camara Seiior de Luren
Camara Bomb. Urb. Las Casuarinas
Camara Cachiche
Camara Virgen Asunta
Camara Santa Rosa de Cachiche
Camara Las Paimeras
Camara AA.HH 21 de Noviembre
Cémara So| de Ica - Los Portales N° 1
Camara Sol de Ica - Los Portales N° 2
Camara Virgen de Chapi
Céamara Jass San Martin Principal N° 1
Camara Jass San Martin Las Monjas
Camara Jass San Martin Tepro
Camara Jass San Martin PNP
Camara Santa Rosa de Parcona
Camara 12 de marzo
Camara Los Yupanquis
Camara Garganto
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ANEXO N° 3: RELACION DE RESERVORIOS DE LA EPS EMAPICA S.A.

DIRECTIVA N°005-2018-EPS EMAPICA S.A

RESERVORIO

Angostura Limon (elevado)

San Joaquin (elevado)

Adicsa (apoyado)

Angostura Limon (apoyado) (cerro partido)

Angsutra Alta (elevado)

Santa Rosa (apoyado)

Margen |zquierda (elevado)

DN |WIN| =

Reservorio Central 2 (elevado)

O

Reservorio Central 3 (elevado)

10

Manz. Urb. Luren (elevado)

11

Las Casuarinas (elevado)

12

Derrama Magisterial (elevado)

13

|sa Palmeras (elevado)

14

Picasso Peratta 2 (elevado)

15

San Isidro 2 (elevado)

16

Keiko Sofia (elevado)

17

Virgen de Chapi (apoyado)

18

San Carlos (elevado)

19

Los Portales - Sol de Ica (elevado)

20

21 de noviembre (apoyado)

21

Los Huarangos

ANEXO N° 4: RELACION DE GALERIAS DE LA EPS EMAPICA S.A.

NO

ESTACIONES DE BOMBEO

Central 02

Picasso Peratta 02

San Cxarlos

San Isidro 02

Cerro Partido

Santa Rosa

ADICSA - Sr. De Luren

San Joaquin

Margen |zquierda San Jorge

QoD |U|hA[WIN|—

—

Casuarinas




